Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rybniku
ul. kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail:psse.rybnik@sanepid.gov.pl

Rybnik, dnia 20.03.2023 r.
ONS-HKiS$.9027.9.2.2023

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik

Decyzja
zbiorcza roczna ocena wody za 2022 r.

na plywalni odkrytej ,,RUDA” w Rybniku, ul. Gliwicka 72

Na podstawie:
- art.104, art, 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z p6zn. zm.),
- art.1, art.4 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.),

oraz po analizie:

- parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagati, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1wskazanego wyzej rozporzadzenia,

- wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia, zgodnie
z zatwierdzonym przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
harmonogramem kontroli wewnetrznej,

- zakresu 1 czgstotliwodei wykonywania badaii wody przez zarzadzajgcego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikoéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rybniku,

- podejmowanych dziatan naprawezych,



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

STWIERDZA

ze jako$é wody na plywalni speliala wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pdzn. zm.) z incydentalnymi
nieprawidiowosciami, przy czym eksploatacja i podejmowane dziatania naprawcze byly prowadzone

przez zarzadzajacego w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo zdrowotne korzystajacym z plywalni.
UZASADNIENIE

Zarzgdzajgcy plywalnia realizowal badania jakosci wody, zgodnie z zatwierdzonym przez
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku harmonogramem wewnetrznej
kontroli jakosci wody. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci wody z normatywem
zarzgdzajacy informowat PPIS w Rybniku wraz z opisem podjetych dziatan naprawczych.

Badania wykonywane byly w laboratorium posiadajacym zatwierdzenie Polskiego Centrum
Akredytacji, zgodnie zmetodykami referencyjnymi analiz wody na plywalniach okre$lonymi
W WWw. rozporzgdzeniu.

Ponadto badania wykonano réwniez w ramach kontroli przeprowadzonej w dniu 20.06.2022 r. przez
PPIS w Rybniku (protokét kontroli nr 138/1215/NS/HKiS/2022).

Badania dotyczyly jako$ci wody doprowadzanej na plywalnig (zasilanie niecek odbywa
si¢ z wykorzystaniem wiasnej studni glebinowej), w nieckach basenowych oraz w systemach
cyrkulacji przed wprowadzeniem do niecki i obejmowaly parametry mikrobiologiczne tj. Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa oraz Legionella sp. (w wodzie wprowadzanej do niecek oraz
w nieckach zurzadzeniami wytwarzajacymi aerozol wodno-powietrzny) oraz parametry
fizykochemiczne tj. chlor wolny i zwigzany, potencjat redox, temperatura, pH, meinosc, chloroform,
> THM, azotany, utlenialno$¢. Dodatkowo jakos¢ cieplej wody uzytkowej (z natryskow) na plywalni
byta badana w kierunku bakterii Legionella sp.

Wyniki badan przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej oraz w ramach kontroli urzedowej
wykazaly sporadyczne przekroczenia w zakresie parametréw: chlor wolny, chlor zwigzany, potencjat
redox, chloroform. Przekroczenia te nie stwarzaly bezposredniego zagrozenia zdrowotnego dla oséb
korzystajacych z ptywalni, tym niemniej, sygnalizowaly konieczno$é poprawy dzialania systemow
uzdatniania i wymagaly podjgcia dziatan naprawczych, ktdre zarzadzajacy na biezaco realizowat.

W trakeie kontroli PPIS w Rybniku stwierdzono réwniez, ze Zarzadzajacy pltywalnia:

- prowadzit na biezaco rejestry pomiaréw pH wody, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego
1 zwigzanego oraz temperatury wody,

- dokonywat biezacej obserwacji jakosci wody w nieckach,

- zamiescit komunikat o jakosci wody na tablicy informacyjnej na plywalni oraz na stronie
internetowej MOSIiR w Rybniku.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.



